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Na temelju odredbe ¢lanka 21., stavak 1. Zakona o zaititi od pozara (NN 92/10 - u tekstu koji
slijedi: Zakon), ¢lanka 3. Pravilnika o sadrZaju opéeg akta iz podrudja zastite od pozara (NN
116/11), Rjesenja MUP-a o razvrstavanju u IV kategoriju ugroZenosti od poZara i &lanka 60.
Statuta Osnovne $kole Kraljevica, Strossmayerova 35, 51262 Kraljevica, Skolski odbor
Osnovne 8kole Kraljevica na prijedlog ravnatelja (u daljnjem tekstu: Poslodavac), na sjednici
odrzanoj dana 22.12. 2016. donosi

PRAVILN IK
O ZASTITI OD POZARA

1. TEMELJNE ODREDBE

Clanak 1.

Zbog zastite Zivota i zdravlja radnika i drugih osoba i zadtite imovine od poZzara (u tekstu koji
slijedi: Zastita od pozara), poduzimaju se mjere i radnje za uklanjanje uzroka poZara, za
spre¢avanje nastajanja i Sirenja poZara, za otkrivanje i gaSenje pozara, za utvrdivanje uzroka
poZara i za pruZanje pomoci kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih poZarom.

Zaitita od poZara sastavni je dio organizacije rada i radnog procesa.

Clanak 2.

Ovim Pravilnikom o zatiti od poZara (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrduju se:

* temeljne odredbe u svezi provedbe i unapredivanja zastite od poZara,

e broj, naziv radnog mjesta i struéna sprema osoba zaduZenih za obavljanje poslova zastite od
poZara i unapredenje stanja zadtite od poZara,
obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mijera zatite od poZzara,

® obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mijera
zatite od pozZara,

* nacin obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zastite od poZara, te ovlastenja, obveze i
odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole,

* nalin upoznavanja radnika s opasnostima i opéim mjerama zastite od poZara na radnom
mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mijesta, odnosno prije obavljanja
odredenih radova i radnji od strane drugih osoba, te vodenja evidencije o tome,

e naCin osposobljavanja radnika za rukovanje priru¢nom opremom i sredstvima za gaenje
poZara,
periodiCne provjere znanja i vodenja evidencije o tome,

¢ nalin osposobljavanja radnika za rad na poslovima s poveéanim opasnostima za nastanak i
moguce posljedice od pozara ili tehnologke eksplozije, prije stupanja na rad, periodi¢ne
provjere znanja i vodenja evidencije o tome,

* osobe zaduZene za odrZavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za gasenje poZara s
opisom zaduZenja,

® osobe zaduZene za odrzavanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i nadziranje
instalacija i uredaja ¢ija neispravnost moZe prouzrogiti poZar i tehnolosku eksploziju,

* osobe zaduZene za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajuéih organizacijskih i
tehnickih mjera zastite od poZara u slugajevima privremenog povecéanog pozarnog rizika,

e kretanje i ponaanje na prostorima ugroZenim od poZara ili tehnologke eksplozije,

* ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od poZara,

* mjere zabrane i ograniéenja iz zastite od poZara te prostorije i prostori na koje se one
odnose,
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postupanje radnika u slu¢aju nastanka poZara,
¢ druge mjere zastite od poZara sukladno vlastitim planovima i potrebama.

Clanak 3.
Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju znatenja utvrdena Zakonom i propisima
donesenih na temelju navedenog Zakona.

Clanak 4.
Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno zna&enje, koriste se neutralno i odnose se
jednako na mugki i Zenski rod.

Clanak 5.

Zadtita od poZara obuhvaca skup mjera i radnji koje se poduzimaju radi otklanjanja uzroka
poZara, spreCavanja nastanka i Sirenja poZara, otkrivanja i gaSenja poZara u svrhu zastite ljudi i
imovine.

Zastita od poZara je sastavni dio organizacije rada i radnog procesa a organizira se i provodi u
svim objektima i prostorima Poslodavca.

Clanak 6.

Radnici koji imaju posebne ovlasti i odgovornosti kod Poslodavca, svaki u svom djelokrugu
rada, odgovorni su za provedbu mjera zastite od poZara, a osobito za odrZavanje i namjensko
koriStenje opreme i sredstava za gaSenje poZara, kao i za obvezu upoznavanja radnika s
opasnostima od poZara na njihovim radnim mjestima.

Clanak 7.
Prilozi ovog Pravilnika su:
* rjeSenje o razvrstavanju u kategoriju ugroZenosti od poZara (prilog 1),
plan evakuacije i spaSavanja za sludaj izvanrednog dogadaja (prilog 2),
plan i program osposobljavanja radnika iz zastite od poZara (prilog 3),
upisnik (evidencija) redovnog pregleda vatrogasnih aparata (prilog 4),
upisnik (evidencija) o odrZavanju vatrogasnih aparata (prilog 5),
upisnik (evidencija) o pregledu i ispitivanju unutarnje hidrantske mreze (prilog 6),
upisnik (evidencija) o pregledu i ispitivanju stabilnog sustava za dojavu pozara (prilog 7),
upisnik (evidencija) o pregledu i ispitivanju panik rasvjete (prilog 8),
upisnik (evidencija) o pregledu i ispitivanju IPR tipkala za daljinski isklop elektri¢ne
energije (prilog 9).
* upisnik (evidencija) o pregledu i ispitivanju gromobranske instalacije/sustava zastite od
djelovanja munje na gradevini (prilog 10),
* upisnik (evidencija) o kontroli i odrzavanju dimovodnih kanala (prilog 11),
upisnik (evidencija) o pregledu, ispitivanju i odrzavanju plinskih trogila (prilog 12)
¢ Rokovi pregleda, ispitivanja i servisiranja sredstava rada s rokovima (prilog 13)

2. MJERE ZASTITE OD POZARA

Clanak 8.

U cilju zastite od poZara kod Poslodavca se poduzimaju organizacijske, tehni¢ke i druge mjere i
radnje za:

¢ otklanjanje opasnosti od nastanka pozZara,

e rano otkrivanje, obavjed¢ivanje, te spre€avanje irenja i u¢inkovito gaSenje poZara,
® sigurno spasavanje ljudi i imovine poZarom,

* spredavanje i smanjenje 3tetnih posljedica poZara,
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* utvrdivanje uzroka nastanka poZara, te otklanjanje njegovih Jposljedica. )
3. ORGANIZACIJA, UREDIVANJE I PROVODENJE ZASTITE OD POZARA

Clanak 9.

Poslovi zastite od pozZara kod Poslodavca su:

* vodenje zastite od pozara,

izrada pravilnika i drugih op¢ih akata,

analiza stanja zastite od poZara,

uspostavljanje sustava upravljanja i kontrole zagtite od poZara,
unapredivanje zatite od poZara,

nadzor nad provodenjem mjera zatite od poZara,

vodenje i Cuvanje pojedinih evidencija i isprava,

obavljanje i drugih poslova u svezi sa zastitom od pozara.

Clanak 10.

Poslove zastite od pozara kod Poslodavca obavljaju:

e ravnatelj,

¢ radnik zaduZen za obavljanje poslova zagtite od poZara i unapredenje stanja zastite od poZara
(u daljnjem tekstu: radnik zaduZen za ZOP),

® svi ostali radnici.

4. BROJ, NAZIV RADNOG MJESTA I STRUC"NQ SPREMA OSOBA ZADUZENIH ZA
OBAVLJANJE POSLOVA ZASTITE OD POZARA I UNAPREPENJE STANJA
ZASTITE OD POZARA

Clanak 11.

Za obavljanje poslova zastite od poZara i unapredenje stanja zaStite od poZara za potrebe
Poslodavca odreduje se najmanje jedan radnik, koji smije obavljati i druge poslove.

Radnik zaduZen za obavljanje poslova i unapredenje stanja zastite od poZara iz prethodnog
stavka ovoga ¢lanka mora imati najmanje zvanje vatrogasca ili zavr§eno srednjoskolsko
obrazovanje u programu gimnazije ili srednjoskolsko  strukovno obrazovanje u
CetverogodiSnjem trajanju te poloZen stru¢ni ispit.

Ravnatelj odlukom imenuje radnika zaduzenog za obavljanje poslova zastite od poZara i
unapredenje stanja zastite od poZara (u tekstu koji slijedi: Radnik zaduzen za ZOP).

Poslodavac moZe poslove iz stavka 1. ovog €lanka ugovorno prenijeti na ovlastenu pravnu

osobu za obavljanje poslova zastite od poZara ukoliko ista ispunjava propisane uvjete (¢lanak
20., stavak 11. Zakona).

5. OBVEZE I ODGOVORNOSTI VEZANO UZ PROVEDBU MJERA ZASTITE oD
POZARA

Clanak 12.

Svaki radnik duzan je provoditi mjere zastite od pozara na svom radnom mjestu i mjestu rada na

natin kako je utvrdeno Zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne

uprave 1 samouprave, ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, upozorenjima i/ili

zabranama a narodito:

® pravilno rukovati, drzati i manipulirati zapaljivim tekuéinama i plinovima,

* pravilno odlagati zapaljivi materijal,

* da poznaju razmjestaj vatrogasnih aparata i druge opreme za gaSenje poZara, te njihovu
uporabu
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e sudjelovati u evakuaciji i gafenju gaSenju poZara, te pruZanju prve pomoé¢i na svim
gradevinama i postrojenjima prema uputama voditelja akcije gasenja.

e da odbiju izvrSavanje poslova i zadataka ako njegovim izvrSenjem prijeti izravna opasnost
za nastanak poZara ili eksplozije zbog toga §to nisu provedene odgovarajuce mjera zastite od
pozara i tehnologke eksplozije

e da su upoznati s isklju¢ivanjem elektriéne struje, plina i ostalih energenata u gradevini

e svaki nedostatak koji moZe ugroziti zastitu od poZara odmah prijaviti svom neposrednom
nadredenom,

e paziti na prohodnost evakuacijskih putova,

e voditi brigu o nezakréenosti vatrogasnih aparata te o neote¢ivanju dijelova opreme, uredaja
1 instalacija namijenjenih za gasenje pozara,

e postivati oznake zabrane i upozorenja, pridrZavati se propisa o zabrani pusenja u tvrtci

® upozoriti ostale radnike na nepridrZavanje i ne provodenje propisanih i naredenih mjera
zastite od pozara,

e odrZavati svoje radno mjesto ¢istim i urednim,

e da se tijekom rada stalno usavravaju i pro$iruju svoje znanje iz podruéja zastite od poZara, a
osobito u svom djelokrugu rada,

Svaki radnik Poslodavca s obavezama i odgovornostima vezanim uz provedbu mjera zastite od

poZara upoznaje se tijekom osposobljavanja iz podruéja zastite od poZara.

Clanak 13.

Osim na radnike Poslodavca, obveze provodenja mjera zastite od poZara utvrdene u prethodnom
¢lanku ovog Pravilnika, na odgovarajuéi na¢in odnose se i na osobe koje se nalaze u prostorima
i prostorijama Poslodavca.

Tijekom boravka u prostorima i prostorijama Poslodavca sve osobe navedene u prethodnom
stavku ovog ¢lanka duZne su pridrzavati se naredbi i uputa Radnika zaduZenog za ZOP.

Clanak 14.
Radnik zaduZen za ZOP vodi brigu o provodenju preventivnih mjera zastite od poZara i

unapredenju stanja zastite od poZara a u neposrednoj provedbi pomaZu mu po potrebi ostali
radnici Poslodavca.

Clanak 15.

Ukoliko se radi o otklanjanju nedostataka ili obvezama koji zahtijevaju izdvajanje odredenih
materijalnih sredstava (nabava nove opreme za gadenje poZara, izrada nove projektne
dokumentacije i sl.) Radnik zaduZen za ZOP, pozivajuéi se na zakonske propise, o tome
izvjestava ravnatelja koji odobrava potrebna sredstva za realizaciju navedenog.

Ukoliko se radi o naredenim mjerama temeljem Rje3enja nadlezne inspekcije, Radnik zaduZen
za ZOP postupa kao da se radi o redovnim mjerama zastite od poZara, na nain opisan u
prethodnom stavku ovisno o tome da li su za navedeno potrebna odredena materijalna sredstva.

6. OBVEZE 1 ODGOVORNOSTI OSOBA S POSEBNIM OVLASTIMA I
ODGOVORNOSTIMA U PROVEDBI MJERA ZASTITE OD POZARA

Obveze

Clanak 16.
Ravnatelj je u provedbi mjera zastite od poZara obavezan:

 brinuti o osiguranju financijskih sredstava za unapredivanje zastite od poZara, na osnovu
prijedloga, analiza i misljenja Radnika zaduZenog za ZOP, kao i zapisnika o izvrenim
ispitivanjima sredstava, opreme, instalacija i uredaja,

* planirati i organizirati provodenje osposobljavanja radnika iz podrugja zaitite od poZara,
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poduzeti mjere da se nedostaci koji mogu utjecati na sigurnost zastite od poZara, a utvrdeni
su pregledom ili prijavljeni od strane radnika, odmah uklone,

nakon zavrienog gasenja poZara, po potrebi, a u dogovoru s rukovoditeljem vatrogasne
postrojbe koja je gasila poZar, na mjestu poZara osigurati deZurstvo,

da se upotrijebljena sredstva i oprema u gaSenju poZara odmah po zavrsetku gaSenja poZara
dovedu u ispravno stanje,

osigurati provodenje istraznih radnji u svezi s nastajanjem poZara.

Clanak 17 3
Radnik zaduZen za ZOP:

prati primjenu propisa iz podruéja zastite od poZara,

kontrolira provedbu internih pravilnika i op¢ih akata iz podrugja zastite od pozara,

planira nabavu opreme i sredstava za gaSenje poZara,

sudjeluje u izradi opéih akata iz podrugja zastite od pozara,

organizira osposobljavanje i obuku radnika iz podrugja zastite od poZara,

vodi evidenciju o osposobljenosti radnika,

vodi evidenciju o nastalim poZarima,

organizira u dogovoru s ravnateljom preglede i ispitivanje uredaja, opreme i sredstva za
gadenje poZara po ovlastenim pravnim osobama te o istom vodi evidenciju,

organizira u dogovoru s ravnateljom pregled i ispitivanje postrojenja, uredaja, elektri¢nih,
ventilacijskih i drugih instalacija, kao i drugih uredaja koji mogu prouzroéiti nastajanje i
Sirenje poZara te o navedenom vodi evidencije,

organizira u dogovoru s ravnateljom servisiranje vatrogasnih aparata te o istom vodi
evidenciju,

sudjeluje i nadzire prethodno navedene preglede i ispitivanja te poduzima daljnje radnje u
cilju otklanjanja utvrdenih nedostataka i nepravilnosti,

savjetuje ravnatelja glede potrebitih financijskih ulaganja u cilju provedbe mjera zastite od
poZara propisanih zakonom i podzakonskim aktima,

provodi interne nadzore u prostorima i prostorijama Poslodavca te predlaze otklanjanje
utvrdenih nedostataka,

suraduje s inspekcijom zastite od pozara (priprema potrebne dokumentacije, pokretanje
postupaka ishodovanja razli¢itih misljenja i dokumenata, kontrola izvrsenja inspekcijskih
rjeSenja i dr.),

suraduje s JVP Grada Rijeka.

Clanak 18.
U provedbi mjera zastite od poZara Radnik zaduZen za ZOP obavezan jei:

svakog radnika koji se rasporeduje na radno mjesto upoznati s opasnostima od poZara i
mjerama zastite, razmjestaju aparata za gasenje poZara i s na¢inom sudjelovanja u gaSenju
poZara,

svakog radnika upoznati s mjerama zastite od poZara specifi¢nim za rado mjesto,

poduzimati i provoditi propisane mjere zastite od pozara na radnom mjestu i u svim
prostorima i prostorijama Poslodavca

provjeravati ispravnost opreme i sustava za dojavu i gasenje pozara,

osigurati primjenu mjera zastite od poZara i rada na siguran na¢in u skladu s pravilima
struke i odredbama ovog Pravilnika.

Clanak 19.
Ovlastenja i duZnosti svih radnika
Radnici imaju slijedeéa prava i duZnosti:
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* da budu upoznati s opasnostima od nastanka poZara i tehnoloskih eksplozija i provedbom
mjera zastite od poZara na svom radnom mjestu i odredbama ovog Pravilnika,

* da budu osposobljeni za obavljanje svojih poslova na siguran nadin sa stanovista zagtite od
pozara i tehnologkih eksplozija,

® da prisustvuju teoretskom i praktiénom dijelu nastave koje se organizira u cilju
osposobljavanja radnika iz podrugja zastite od poZara,

® da se prije rasporeda na drugo radno mjesto upoznaju s opasnostima i mjerama zastite od
poZara na tom radnom mjestu,

* tijeckom rada i nakon zavrietka radnog vremena stalno pratiti i kontrolirati rad,
funkcioniranje i ispravnost strojeva, uredaja, postrojenja, raznih instalacija i drugih sredstava
rada i radne opreme, a naroéito u pogledu zagtite od poZara i tehnoloskih eksplozija

* svaki kvar ili neispravnost na radnoj opremi i sredstvima rada koja bi mogla biti uzrokom
nastanka poZara ili spredavanja njegovog gaSenja odmah prijaviti neposrednom
rukovoditelju,

* postivati oznake upozorenja i upute za za$titu od poZara koje su postavljene na radnom
mjestu i u radnom prostoru,

® brinuti se da pristup njegovu radnom mjestu bude slobodan i mogu¢ kako bi se nesmetano
koristila oprema i sredstva za gaSenje poZara i otkonile posljedice,

¢ da poznaju razmjestaj vatrogasnih aparata i druge opreme za gadenje pozara te njihovu
uporabu,

* sudjelovati u evakuaciji i gaSenju gaSenju poZara te pruZanju prve pomoéi na svim
gradevinama i postrojenjima prema uputama voditelja akcije gaSenja,

* da odbiju izvr§avanje poslova i zadataka ako njegovim izvrSenjem prijeti izravna opasnost
za nastanak pozara ili eksplozije zbog toga §to nisu provedene odgovarajuée mjera zastite od
poZara i tehnologke eksplozije,

* dasu upoznati s iskljudivanjem elektri¢ne struje i plina,
pridrZavati se propisa o zabrani pusenja kod Poslodavca,

* da se tijekom rada stalno usavravaju i prosiruju svoje znanje iz podruéja zastite od poZara a
osobito u svom djelokrugu rada,

Clanak 20.

Radnici koji obavljaju poslove &idéenja imaju slijedece duznosti:

* poslije &iS¢enja iskljuciti elektriénu energiju u svim prostorima,
® zatvoriti sve prozore,

e zakljudati sve prostore.

Clanak 21.

Radnici koji posluzuju plinska trosila imaju slijedeée duZnosti:

* odrZavati red u prostorima plinskih bojlera i trosila,

odrzavati slobodnim otvore za provjetravanje,

brinuti o rokovima za periodi¢ne preglede i ispitivanje plinskih bojlera i trosila,
brinuti 0 redovnom &idéenju dimovodnih kanala,

onemoguciti pristup plinskim bojlerima i trogilima neovlastenim osobama.

Za gore navedene duZnosti i poslove zaduZen je i Radnik zaduZen za ZOP.

Odgovornosti zbog neprimjene propisanih i naredenih mjera zatite od poZara

Clanak 22,

Za neosiguranje zahtijevanih i potrebnih financijskih sredstava za provodenje Zakonom i
podzakonskim aktima propisanih, naredenih te ovim Pravilnikom odredenih mjera zastite od
poZara i eksplozije odgovoran je ravnatelj.
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Osobe s posebnim ovlastima (neposredni rukovoditelji) su odgovorne za posljedice koje
proizlaze iz obavljanja poslova na radnim mjestima u njihovom djelokrugu rada, ako nisu
zahtijevali da se poduzmu Zakonom i podzakonskim aktima propisane, naredene ili priznate
mjere zastite od poZara.

Clanak 23.

Osoba s posebnim ovlastima (neposredni rukovoditelj) ¢ini lakdu povredu radne obaveze iz
zastite od pozara i eksplozije u sludaju neizvriavanja obaveza, koje su propisane za sve radnike i
kada ne obavlja svoje posebne poslove iz podrugja zastite od poZara, pa zbog toga moZe nastati
ili je nastala manja materijalna $teta na imovini.

Osoba s posebnim ovlastima (neposredni rukovoditelj) ¢ini tezu povredu radne obveze iz zastite
od pozara u slutajevima neizvriavanja obaveza iz zastite od poZara, koje su propisane za sve
radnike i kada ne obavlja svoje posebne poslove iz zastite od poZara, pa je zbog toga nastupila
veca materijalna Steta na imovini i tjelesne ozljede radnika.

Clanak 24.

LakSe povrede radne obveze radnika iz podrugja zaitite od poZara i eksplozije su:

* nesudjelovanje u gaSenju poZara i spretavanju irenja poZzara ako su njime nastale manje
Stete od pozara;

* nemarno ili nesavjesno obavljanje obaveza u svezi sa zadtitom od poZara kad nije izazvan
poZzar ili eksplozija ili je nastala manja materijalna Steta;

® neprijavljivanje ¢lanu uprave ili Radniku zaduZenom za ZOP i neposrednom rukovoditelju
pojavu koja moZe prouzrotiti nastanak pozara ili eksploziju;

® nemarno ili nesavjesno ponasanje prema opremi li sredstvima za gaSenje poZara;

* odbijanje rada duZeg od radnog vremena, u slu¢aju kada se to iz preventivnih razloga zastite
od poZara zahtijeva;

¢ rad na radnom mjestu s poveéanim opasnostima od poZara i eksplozije unato& spoznaji da
nisu osigurane mjere zastite od poZara.

Clanak 25.

TeZze povrede radne obveze radnika iz podruja zadtite od poZara i eksplozije su:

* ne sudjelovati u gaSenju poZara i spre¢avanju $irenja poZara, ako su nastale vece Stete zbog
poZara, odnosno ako su uzrokovane lakse posljedice po zdravlje i Zivot i imovinu,

® nemarno i nesavjesno obavljati radne obveze iz zadtite od pozara, ¢ijim je postupkom
uzrokovan poZar ili eksplozija, pa je doslo do laksih posljedica po radnike i imovinu,

* raditi na radnom mjestu s poveéanim opasnostima od poZara i eksplozije unato¢ spoznaji, da
nisu osigurane mjere zastite od poZara, zbog Cega su nastupile lake posljedice za Zivot i
zdravlje radnika i imovine,

® neopravdano odbiti izvrSiti pojedine odluke, instrukcije i naputke iz zastite od poZara, koje
su donijeli i naloZili voditelji ili odgovorna osoba zbog Cega je doslo do pozara ili eksplozije
sa posljedicama po Zivot i zdravlje radnika i imovine,

* ne prijaviti ravnatelju ili radniku zaduZenom za ZOP i neposrednom rukovoditelju pojavu
(kvar i sl.), koja moZe prouzroéiti pozar ili cksploziju, ako time nastanu posljedice po Zivot i
zdravlje radnika i imovine,

* ne pridrZavati se propisa i pravila iz zatite od poZara na radnim mjestima s poveéanom
opasnosti od poZara, sukladno ovom Pravilniku, ako je time ucinjena veca $teta i nastupile
su posljedice po Zivot i zdravlje radnika i imovine,
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* odbiti rad duZe od punog radnog vremena, u sluaju nastanka i gaSenja pozara ili u sluéaju
spaSavanja imovine, nakon gaSenja pozara, ako je time dodlo do posljedica po Zivot i
zdravlje radnika i imovine.

Clanak 26.
Ravnatelj je ovlasten za pokretanje stegovnog postupaka zbog povrede radnih duZnosti.
Za provodenje postupka o povredi radne duZnosti, primjenjuju se odredbe posebnog Pravilnika.

7. NACIN OBAVLJANJA UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE MJERA ZASTITE

W

OD POZARA, TE OVLASTENJA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE
UNUTARNJE KONTROLE

Clanak 27.

Unutradnji nadzor obavljaju:

e radnik zaduZen za ZOP;

® osobe s posebnim ovlastima (neposredni rukovoditelji) svaki u svom djelokrugu rada.

Clanak 28.

Radnik zaduZen za ZOP obavlja slijedeée poslove:

* kontrolu primjene propisa iz podru¢ja zastite od poZara na projektima za izgradnju novih
gradevina, adaptaciju i rekonstrukciju postoje¢ih gradevina te pri nabavi opreme i sredstava
zarad,

* kontrolu kretanja, zadrZavanja i rada pojedinaca, posjetitelja i vanjskih izvoda¢a radova,

kontrolu osposobljenosti i uvjeZbanosti radnika u rukovanju sredstvima za siguran rad i

sredstvima za gadenje poZara,

kontrolu izvr§enih rekonstrukcija ili adaptacija glede provodenja mjera zastite od poZara,

kontrolu provodenja mjera zastite od pozara,

redovni pregled prijenosnih aparata za gaSenje poZara,

izdavanje potrebnih suglasnosti i dozvola za rad, kretanja osoba te radova s otvorenim

plamenom,

* izradu uputa za poduzimanje protupoZarnih mjera radi povecanja sigurnosti od poZara kod
izvodenja radova i sklapanja ugovora i sl.,

Cuvanje dokumentacije vezane uz zastitu od poZara,

 izrada i dostava pismenih izvjestaja ravnatelju iz podru¢ja zastite od pozara (pregledi,
nedostaci, ispitivanja, potrebe i dr.),
vodenje upisnika (evidencija) o pregledima i ispitivanjima,
davanje suglasnosti, za vrstu opreme i sredstava protupoZarne zatite, te ostale opreme koja
se nabavlja,

* izraduje ili organizira izradu uputa za rad, dokumentaciju i druge akte iz podrugja zastite od
poZara,

® vodi evidenciju o osposobljavanju radnika iz podrudja zastite od pozara,

* vodi brigu o servisiranju, ispitivanju i odrZavanju sredstava i opreme za protupozZarnu
zastitu,

e obavlja i druge poslove i radne zadatke utvrdene ovim Pravilnikom,

Clanak 29.

Prilikom obavljanja nadzora nad provedbom mjera zaStite od poZzara utvrdenih Zakonom,

podzakonskim aktima, ovim Pravilnikom Radnik zaduZen za ZOP ima pravo:

* udaljiti radnika s radnog mjesta, ako svojim postupkom neposredno ugroZava sigurnost
imovine (unosi otvorenu vatru, obavlja opasne poslove po pozar bez dozvole ili dodatnih
mjera sigurnosti i drugo) te o tom izvijestiti ravnatelja,
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* narediti prekid obavljanja svakog posla ili radnje, kojom se neposredno ugroZava sigurnost,
Zivot i zdravlje osoba,

* obaviti provjeru znanja radnika, glede rukovanja protupoZarnom opremom a onoga koji
pokaZe nepoznavanje, uputiti na dodatnu obuku,

® utvrdeno neprovodenje mjera zastite od poZara, prijaviti ravnatelju.

Clanak 30.

Radnici moraju voditi raduna o;

® prohodnosti evakuacijskih putova,

° nezakrCenosti vatrogasnih aparata te o neo$teéivanju dijelova opreme, uredaja i instalacija
namijenjenih za ga%enje poZara, :

pravilnosti skladistenja robe,

pravilnom odlaganju zapaljivog materijala,

postivanju oznaka zabrane i upozorenja,

postivanju odredbi kuénog reda u svezi pusenja.

8. NACIN UPOZNAVANJA RADNIKA S OPASNOSTIMA 1 OPCIM MJERAMA
ZASTITE OD POZARA NA RADNOM MJESTU PRILIKOM STUPANJA NA RAD ILI
PROMJENE RADNOG MJESTA, ODNOSNO PRIJE OBAVLJANJA ODREDENIH
RADOVA I RADNJI OD STRANE DRUGIH OSOBA, TE VODENJE EVIDENCIJE O

TOME

Clanak 31.

Radnici Poslodavca se prilikom zaposljavanja osposobljavaju u skladu s Programom
osposobljavanja pucanstva za provedbu preventivnih mjera zastite od pozara, gaSenja pozara i
spasavanje ljudi i imovine ugroZenih pozarom (NN 61/94).

Clanak 32.

Osposobljavanje radnika iz prethodnog &lanka organizira Radnik zaduZen za ZOP u dogovoru s
ravnateljom a obavlja ovlastena pravna osoba koja je ishodovala RjeSenje MUP-a kojim se
odobrava obavljanje osposobljavanja.

O osposobljavanju se vodi evidencija koja sadr#i sve propisane sadrzaje.

Clanak 33.

Prilikom osposobljavanja posebna paZnja se usmjerava na opasnosti od nastanka poZara na
pojedinim radnim mjestima na koja se radnici zapoSljavaju. Posebno se istitu potencijalne
opasnosti za radnike koji ¢e rukovati ili biti na bilo koji na¢in u kontaktu sa zapaljivim
tekuéinama i plinovima. Isti se upoznaju s preventivnim mjerama koje moraju svakodnevo
poduzimati.

Clanak 34.

Prilikom premjestaja radnika s jednog na drugo radno mjesto, neposredni nadredeni i Radnik
zaduZen za ZOP upozoravaju radnika na opasnosti od nastanka od poZara i na sve specificnosti
novog radnog mjesta.

9. NACIN OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA ZA RUKOVANJE PRIRU(VZNVOM
OPREMOM I SREDSTVIMA ZA DOJAVU I GASENJE POZARA, PERIODICKE
PROVJERE ZNANJA I VODENJE EVIDENCIJE O TOME

Clanak 35.
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Tijekom osposobljavanja radnici se upoznaju s na¢inom rukovanja vatrogasnim aparatom za
pocetno gaSenje poZara. Svaki radnik se upoznaje i s dijelovima sustava za gasenje pozara
vodom i na¢inom gasenja.

10. NACIN OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA ZA RAD NA POSLOVIMA §
POVECANIM OPASNOSTIMA ZA NASTANAK I MOGUCE POSLJEDICE OD
POZARA ILI TEHNOLOSKE EKSPLOZIJE, PRIJE STUPANJA NA RAD,
PERIODICKE PROVJERE ZNANJA I VODENJA EVIDENCIJE O TOME

Clanak 36.

Mjesta s povecanim opasnostima su: mjesta koriStenja zapaljivih tekuéina (toplovodna
kotlovnica).

Svakog radnika koji prvi put dolazi na radno mijesto, neposredni rukovoditelj odnosno Radnik
zaduZen za ZOP je duZan upoznati s opasnostima glede nastanka pozara i eksplozije na tom
radnom mjestu i njegovoj okolini, te poduzimanju potrebnih mjera zagtite, da ne nastane poZar i
eksplozija, daje mu se pisani naputak, a radnik potpisuje izjavu da je upoznat s opasnostima i
mjerama zastite od poZara kojih se mora pridrzavati tijekom rada.

U slu¢aju kada se radnik premjesta s Jednog radnog mjesta na drugo radno mjesto na kojemu su
opasnosti ili mjere zastite od pozara razlitite od prijaSnjeg, o neposrednim opasnostima i
mjerama zastite od poZara koje mora provoditi na tom novom radnom mjestu, duZan ga je
upoznati Radnik zaduZen za ZOP i ponoviti postupak upoznavanja.

11. OSOBE ZADUZENE ZA OQRZAVANJE U ISPRAVNOM STANJU OPREME 1
SREDSTAVA ZA DOJAVU I GASENJE POZARA S OPISOM ZADUZENJA

Clanak 37.

Radnik zaduZen za ZOP vodi brigu o rokovima odrZavanja opreme i sredstava za gaSenje
pozara.

Uz prethodno obavjestavanje ravnatelja direktno komunicira s ovladtenim serviserima i
ispitivadima.

Clanak 38.

Na objektu Poslodavca izveden je sustav tehnidke zadtite/protuprovalni sustav i sustav unutarnje
hidrantske mreZe.

U gradevini su postavljeni i prijenosni vatrogasni aparati za poetno gaSenje poZara.

Clanak 39.

Radnik zaduZen za ZOP i osobe s posebnim ovlastima (neposreni rukovoditelji) u redovnom
obilasku objekta i prostora obavlja kontrolu ispravnosti uredaja i sredstava za ga3enje poZara,
vizualnim pregledom. Ukoliko utvrdi neispravnost opreme i sredstava za gaSenje poZara duZan
je, ako nije u moguénosti sam otkolniti nedostatak, organizirati njegovo uklanjanje putem
ovlastenog servisera.

Clanak 40.

Vatrogasni aparati moraju biti propisno oznadeni naljepnicom preteZito boje RAL 3000 (crvene
boje) najmanje dimenzije 15 x 15 cm s oznakom vatrogasnog aparata, uvijek dostupni te se
namjenski koristiti.

Odrzavanje vatrogasnih aparata u ispravnom i funkcionalnom stanju obavlja se kroz redovni
pregled i periodicki servis.

Redovni pregled obavlja Radnik zaduZen za ZOP najmanje svaka tri mjeseca pri Semu vodi
propisanu evedinciju.

Redovnim pregledom utvrduje se:
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oznacenost, uo€ljivost i dostupnost vatrogasnog aparata,

opce stanje vatrogasnog aparata,

kompletnost vatrogasnog aparata,

stanje plombe zatvara¢a, odnosno ventila vatrogasnog aparata,

1 druge radnje propisane u uputi proizvodata.

Nedostatke uoene redovnim pregledom, Radnik zaduZen za ZOP, je obvezan odmah otkloniti
sam, a ukoliko to nije moguée putem ovlastenog servisera.

Clanak 41.

Ispravnost i funkcionalnost prijenosnih vatrogasnih aparata za gaSenje poZara ispituje pravna
osoba, fizitka osoba obrtnik ili struéna sluzba (serviser) ovlasten od proizvodada ili njegovog
ovlastenog zastupnika, najmanje jednom godi3nje, o &emu na aparatu mora postojati vidljiva
oznaka.

Clanak 42.

Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti izvedenih stabilnih sustava za dojavu i ga¥enje pozara
(unutarnja hidrantska mreZa) provjerava korisnik, sukladno uputi proizvodada, o Semu mora
postojati evidencija, a pravna osoba ovlastena od strane nadleZnog ministarstva, najmanje
Jednom godisnje, o Semu se izdaje zapisnik i uvjerenje.

Stabilni sustavi zastite od poZara moraju biti propisno oznaceni, uvijek dostupni, te se
namjenski koristiti. Isto se odnosi i na glavni vodomjer.

Na vodovodnoj mreZi gradevine, ne mogu se obavljati nikakove adaptacije, preinake i sliéno,
bez odobrene dokumentacije.

Prije zatvaranja vodovodne mre¥e u gradevini treba se obavijestiti ravnatelja i Radnika
zaduZenog za ZOP radi poduzimanja preventivnih mjera.

Clanak 43.

Poslodavac je duZan trajno pohraniti i &uvati zapisnike i uvjerenja o prvom ispitivanju stabilnih
sustava za dojavu i gaSenje poZara, a zapisnike i uvjerenje o periodiénim ispitivanjima do
iduceg ispitivanja.

12. OSOBE ZADUZENE ZA ODRZAVANJE U ISPRAVNOM STANJU SUSTAVA ZA
UPRAVLJANJE I NADZIRANJE INSTALACIJA 1 UREPAJA CIJA NEISPRAVNOST
MOZE PROUZROCITI POZAR I TEHNOLOSKU EKSPLOZIJU

Clanak 44.

Neispravnost elektriénih uredaja i instalacija, gromobranskih instalacija/sustava zastite od
djelovanja munje na gradevini, te instalacija ventilacije i grijanja moZe prouzroéiti poZar i
tehnolosku eksploziju, a neispravnost sustava za gaSenje poZara uzrokuje nemoguénost gasSenja
poZara po njegovom otkrivanju. Ispitivanjem od strane ovlastenih ustanova i mjerama
kontinuiranog odrZavanja moguénost nastanka poZara svodi se na najmanju moguéu mjeru.
Radnik zaduZen za ZOP vodi brigu o rokovima ispitivanja i servisiranja, te uz prethodno
obavjestavanje ravnatelja direktno komunicira s ovlastenim serviserima i ispitivacima.

Radnik zaduZen za ZOP o izvrienim ispitivanjima vodi evidenciju.

13. OSOBE Z’ADUZVSENE ZA RAZRADU POSTUPAKA I PODUZIMANJE
ODGOVARAJUCIH ORGANIZACIJSKIH I TEHNICKIH MJERA ZASTITE OD

v

POZARA U SLUCAJEVIMA PRIVREMENOG POVECANOG POZARNOG RIZIKA

Clanak 45.
Osoba zaduzena za ZOP u dogovoru s ravnateljem zaduZena je za razradu postupaka u
sluéajevima privremenih poveéanih poZarnih rizika. Poveéani rizici prisutni su prilikom radova
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zavarivanja i srodnih tehnika (koje npr. obavljaju vanjski izvodagi radova), prilikom eventualne
upotrebe dodatnih grijaéih tijela i sl.

Organizacijske mjere odnose se na upozoravanje svih radnika na poveéani oprez i povremeni
obilazak prostora u kojem su privremeno pristuni poveéani rizici. Na povecani oprez potrebno je
upozoriti i ostale osobe koje se nalaze u prostorima Poslodavea radi privremenog ili
povremenog obavljanja posla te radi obavljanja posla po posebnom ugovoru.

14. USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA O OPASNOSTIMA
OD POZARA

Clanak 46.

Motrenje

U prostorijama i prostorima Poslodavca ne postoji ¢uvarska sluzba.

Motrenje obavljaju svi radnici Poslodavca za vrijeme radnog vremena koje je organizirano u
dvije (2) smjene.

Clanak 47.
Svi radnici Poslodavca imaju obvezu motrenja eventualnog nastanka poZara u sredini u kojoj
rade.

Clanak 48.

Javljanje

Javljanje o nastanku pozara u radnim prostorijama provodi se: osobno, telefonom i mobitelom.
Svaki radnik koji primijeti neposrednu opasnost od nastanka pozara ili pozar, odmah sukladno
svojim psihofizi¢kim sposobnostima, pristupa otklanjanju opasnosti, odnosno gasenju poZara,
vode¢i pri tome raéuna da ne dovede u opasnost sebe ili drugu osobu.

Ukoliko osoba iz prethodnog stavka ovoga &lanka nije uspjela otkloniti opasnost, odnosno
ugasiti poZar, duZna je obavijestiti Zupanijski centar Dr¥avne uprave za zastitu i spaSavanje i/ili
najblizu vatrogasnu postrojbu, nakon &ega obavijeStava svog neposrednog nadredenog.
Neposredni nadredeni po dobivenoj obavijesti poziva ravnatelja i Radnika zaduZenog za ZOP.

Uzbunjivanje

Clanak 49.

Uzbunjivanje o nastanku poZara obavlja se putem elektriéne i ruéne sirene.

Clanak 50.

Dojava poZara obavlja se na sljedeée brojeve telefona:

e Zupanijski centar DrZavne uprave za zastitu i spasavanje 112,
Javna vatrogasna postrojba 193,

Policija 192,

Prva pomoé

14. MJERE ZABRANE I OGRANICENJA 1Z ZASTITE OD POZARA TE
PROSTORIJE I PROSTORI NA KOJE SE ONE ODNOSE

Clanak 51.
Rad s otvorenim plamenom, moZe se obavljati nakon dobivanja pismenog odobrenja Radnika
zaduZeng za ZOP i naloZenih mjera, koje se moraju poduzeti prije toga.
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Radnici ne smiju koristiti nikakvu opremu s otvorenim plamenom, Zarnim nitima, ugrijanim
tijelima i sl. u toku rada.

Clanak 52.

Gorivi otpadni materijal (papir, tekstil i sl.) koji se odlaZe u kogare za otpad u prostorijama,
nakon radnog vremena treba se redovno &istiti. U kosare za otpad ne smiju se odbacivati
predmeti koji mogu izazvati poZar. Otpadni materijal ne smije se gomilati, ve¢ se mora odlagati
u zasebne posude ili vreée za odvoz na gradsko odlagaliste.

Clanak 53.
PuSenje u radnim prostorima nije dozvoljeno.

15. POSTUPANJE RADNIKA U SLUCAJU NASTANKA POZARA

Clanak 54.

Svaki radnik koji prvi opazi neposrednu opasnost od nastanka poZara ili opazi poZar duZan je

ukloniti opasnost odnosno ugasiti poZar, ako to moZe bez opasnosti za sebe ili drugu osobu. Ako

radnik to ne moZe u€initi sam, duZan je odmah obavijestiti ostale radnike te pozvati Zupanijski

centar Drzavne uprave za zadtitu i spaSavanje 112 i/ili nadleznu Javnu vatrogasnu postrojbu na

broj telefona 193 radi po&etka gaSenja pozara.

Prilikom dojave o nastalom poZaru radnik treba dati sljedeée podatke:

® ime i prezime,

* mjesto gdje je nastao poZar (u prostoriji, na otvorenom prostoru) i najblizi pristup vozilima
vatrogasne postrojbe,

® vrstu materijala koji gori (tekuéina, plin, drvo, plastika, papir),

e dali u pozaru ima ozlijedenih.

Clanak 55.

Prije poetka gaSenja poZara i prije napustanja radne prostorije svaki radnik treba pokusati:

e iskljuditi elektriénu struju i ukloniti zapaljive materijale iz mjesta poZara,

e zatvoriti dovod zapaljivih plinova i tekuéina,

* sprije€iti nastanak panike prilikom izlaska iz radnih prostora, te pomoéi u akciji evakuacije i
spaSavanja

 pridrZzavati se i postivati naredbe voditelja akcije gaSenja koji ée postupati prema planu
evakuacije i spaSavanja, te drugim usvojenim planovima.

Clanak 56.

Nakon zavrSetka akcije gaSenja poZara upotrebljenu opremu i sredstva za gaSenje potrebno je u
Sto kracem vremenu dovesti u ispravno stanje.

Clanak 57.
Radnik zaduZen za ZOP duZan je policijskoj upravi, neposredno ili putem Centra DUZS 112,
prijaviti nastanak poZara i sve informacije o pozaru, te o istom voditi evidenciju.

16. DRUGE MJERE ZASTITE OD POZARA

Clanak 58.

Dokumentacija

Dokumentaciju zastite od poZara potrebno je voditi i Suvati u skladu sa zakonskim propisima.
Jedan primjerak dokumentacije ¢uva se kod Radnika zaduZenog za ZOP a drugi primjerak
pohranjen je u arhivi poslodavca.
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Clanak 59.

Plinske instalacije

Prije ulaska u krug prostora ugroZenog od poZara i/ili eksplozije (plinska trogila) voditelj
ugrozenog prostora ili od njega ovlastena osoba duzna je sve ostale osobe upoznati s
opasnostima od poZara i eksplozije, te mjerama zastite da do njih ne dode kao i s uputama za
siguran rad.

U krug prostora ugrozenog od poZara i/ili eksplozije mogu uéi osobe samo uz odobrenje i
pristustvo voditelja ugroZenog prostora ili od njega ovlastenih osoba.

Voditelj prostora ugroZenog od poZara i eksplozije odgovoran je da u njima rade radnici
osposobljeni za rukovanje i odrzavanje tih prostora i postrojenja instaliranih u njima, te da su
upoznati s opasnostima i mjerama zastite od poZara i eksplozije, te s postupcima za gadenje
poZara o emu moraju voditi evidenciju.

U prostorima Poslodavea dozvoljeno je ugradivati i upotrebljavati samo one plinske instalacije 1
trodila, koji svojom izradom odgovaraju propisima, tako da ne mogu prouzrotiti pozar i
eksploziju.

Sve radove na plinskim instalacijama i tro%ilima mogu obavljati samo ovlaSteni servisi uz
suglasnost ovlastene osobe Poslodavca.

Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti postojeéih unutarnjih plinskih instalacija obavlja se
jednom u pet (5) godina.

Servisiranje plinskih trogila obavlja ovlasteni plinoserviser.

Nakon servisiranja plinske instalacije i trogila serviser je duZan korisniku izdati potvrdu o
obavljenom servisu.

Plinska trosila je potrebno servisirati jedanput godi$nje ili prema uputi proizvodaca trosila.
Glavni zasuni za iskljudenje dovoda plina trebaju biti vidno oznaeni i stalno pristupacni.
Neispravne instalacije i trosila ne smiju se koristiti, a odgovorna osoba duZna je o nedostacima
odmah obavijestiti ravnatelja.

Graditeljske mjere zaStite od poZara

Clanak 60.

Pod graditeljskim mjerama zastite od poZara smatra se svaka graditeljska aktivnost prilikom

gradnje, nadogradnje, adaptacije ili rekonstrukcije prostora, a €iji je cilj:

e zadtita osoba koje se nalaze u njoj,

e zadtita osoba koje se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini,

e spreCavanje nastajanja i Sirenja poZara, Sirenje poZara na ostale dijelove gradevine i Sirenje
pozara na susjedne gradevine,

e smanjenje potencijalne opasnosti od poZara,

e od&uvanje vrijedne opreme i predmeta i ostalih dobara,

e ocuvanje same gradevine i njenih dijelova.

Clanak 61.

Graditeljske mjere zastite od poZara sastoje se od:

e pregleda postojeceg stanja gradevine ili djela gradevine poduzimanje mjera kod izvodenja
gradevinskih radova,

¢ poduzimanje mjera kod radova odrZzavanja gradevine i prostora.

Pregled stanja obavlja se na temelju propisa, poznatim pravilima tehnicke prakse, te propisanim
odlukama i rjeSenjima.

Clanak 62.
Izlazi i izlazni putevi (putevi evakuacije) trebaju:
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uvijek biti slobodni i nezakréeni,

na putevima evakuacije ne smiju se odlagati gorive tvari (kostimi i sl.),

njihova povr§ina mora biti izvedena od materijala, koji udovoljavaju traZenim poZarnim

karakteristikama (zidovi i strop od negorivog materijala, a pod od te§ko gorivog materijala).
Clanak 63.
Na izlazima i izlaznim putevima namijenjenim za evakuaciju, smjer izlaza mora biti vidljivo
oznacen natpisom, a izlazi moraju biti opremljeni sigurnosnom protupani¢nom rasvjetom.
NuzZno osvjetljenje mora biti izvedeno u svim prostorima u kojima se tehnoloski proces odvija
nocu kao i u prostorima u kojima dnevna svjetlost ne pruza dovoljnu rasvjetu za normalno
kretanje i rad u tim gradevinama i prostorima u vremenskom razdoblju potrebnom da osoblje
mozZe nesmetano poduzeti nuZne radnje u vodenju postrojenja ili zavrsiti zapocete poslove.
Protupani¢no osvjetljenje mora oznalavati puteve za evakuaciju u svim gradevinama i
prostorima.
Jednom godiSnje mora se obaviti ispitivanje ispravnog funkcioniranja sigurnosnog osvjetljenja
(nuZnog i protupani¢nog) o ¢emu mora postojati zapisnik o ispitivanju koji se ¢uva kod Radnika
zaduZenog za ZOP i koji za sve nedostatke navedene u njima odmah organizira njihovo
otklanjanje.

Clanak 64.

Putevi evakuacije moraju biti u gradevinskom smislu izvedeni i smjesteni tako da osiguravaju
brzu i efikasnu evakuaciju do sigurnog prostora.

Dimenzije puta evakuacije (8irina, duZina, visina) moraju odgovarati propisanim uvjetima.

Vrata na putu evakuacije trebaju se otvarati u smjeru izlaZenja, a po izvedbi i konstrukeiji (vrsta
materijala i otpornost na pozar) odgovarati propisanim uvjetima.

Clanak 65.

U poZarnim konstrukcijama na granici poZarnog sektora (zidovima, stropovima i podovima) ne
smiju se obavljati nikakvi gradevinski radovi kod rekonstrukcije i odrzavanja, koji bi ugrozili
njihovu postojecu namjenu.

Popravak konstrukcija moze se obavljati samo s materijalom istih poZarnih karakteristika.
Prodor instalacija i sli¢no kroz konstrukciju treba se protupoZarno brtviti.

Clanak 66.
Izmedu rasvjetnih tijela postavljenih na povriinu konstrukcije, treba uvijek osigurati dovoljan
zra¢ni razmak od opreme, namjestaja, polica i sl. (minimalno 0,5 m).

Clanak 67.

Pristup gradevinama (prilaz i operativna povrSina) za intervenciju u slu¢aju poZara, mora se
stalno odrZavati slobodnim, na njemu se ne obavljaju gradevinski radovi bez osiguranja, ne
smije biti zakréen, a mora biti opskrbljen odgovaraju¢om signalizacijom i znakovima.

Pristup nadzemnim i podzemnim vanjskim hidrantima oko gradevina treba uvijek biti slobodan.

Clanak 68.

Pregled stanja prostora glede graditeljskih mjera zastite (konstrukcije i materijali), treba
obavljati svakih godinu dana, a izlaza i izlaznih puteva svakih $est mjeseci.

Radnik zaduZen za ZOP ¢lanu uprave dostavlja pismeni izvjestaj s prijedlogom potrebnih mjera
za uklanjanje nedostataka.

Ventilacija

Clanak 69.
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Ventilacijski kanali moraju se ¢istiti najmanje jednom godi¥nje. O izvrienim &i§éenjima mora se
voditi evidencija. Za vodenje evidencije odgovoran je Radnik zaduZen za ZOP.

Zapaljive tekuc¢ine

Clanak 70.

Lako zapaljive tvari i kemikalije moraju biti uvane u originalnoj ambalaZi u zatvorenom
prostoru ili u posebnom ormaru u skladu s propisima zastite od poZara.

Zapaljive tekuéine ne smiju se bacati ili ispustati u odvodnu kanalizacijsku mreZu.

U prostorijama u kojima se koriste zapaljive i eksplozivne tvari zabranjena je upotreba
otvorenog plamena, alata koji iskri te drZanje i smjestaj tvari koje su sklone samozapaljenju.

Mjere zaStite od poZara na elektri¢nim instalacijama i uredajima

Clanak 71.
U glavnom razvodnom ormaru kao i u razvodnim ormari¢ima u pojedinim prostorijama moraju
biti postavljene jednopolne sheme elektri¢nih instalacija sa svim potrebnim podacima.

Clanak 72.

Za isklju¢enje elektri¢ne energije nakon zavr§enog rada ili u sludaju hitne potrebe moraju na
odgovaraju¢im mjestima biti izvedene sklopke koje trebaju biti postavljene izvan zone opasnosti
od pozara i eksplozija.

Clanak 73.

Zabranjeno je upotrebljavati krpane, neispravne ili predimenzionirane osigurate kao i
postavljati provizorne elektri¢ne instalacije.

Rastalni osiguraci i automatske sklopke moraju biti tako dimenzionirani da se vodovi ne mogu
pregrijavati.

Pokraj svakog osiguraca ili sklopke mora biti postavljena oznaka kojem strujnom krugu pripada
isti.

Izmjenu elektri¢nih osiguraca ili druge poslove na elektri¢nim instalacijama i uredajima smiju
obavljati samo za to osposobljene stru¢ne osobe. Zamjena osigurada mora se obavljati samo
originalnim ulo$cima.

Clanak 74.

Razvodni ormari moraju biti tako izvedeni da odgovaraju uvjetima koji vladaju u pojedinim
prostorijama gdje su postavljeni.

Prostor oko razvodnih ormara mora uvijek biti slobodan. Razvodni ormari moraju biti
zakljucani tako da se onemoguéi pristup neovlastenim osobama. Kljuevi razvodnih ormara
moraju se nalaziti na lokaciji dostupnoj svim radnicima.

Razvodni ormari moraju biti tako izvedeni da pri iskljudenju elektridne energije ostanu
ukljucena tro$ila za nuZnu, panik rasvjetu. Prilikom nestanka napona iz mreZe, ta se trogila
trebaju automatski napajati iz pomoénog izvora ugradenog u samom trosilu.

Clanak 75.

Sklopke u razvodnim ormarima moraju biti tako izvedene da odgovaraju uvjetima koji vladaju u
pojedinim prostorijama, te moraju odgovarati glede njihove namjene.

Na sklopkama moraju biti jasno oznageni poloZaji ,,iskljuéeno® i ,,ukljuéeno.

Clanak 76.
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Elektri¢ne instalacije i trosila moraju biti tako izvedeni i odravani da u mjestima u kojima se
koriste ne predstavljaju opasnost od poZara.

Clanak 77.

OdrZavanje elektri¢ne instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine otuvaju

tehniCka svojstva elektri¢ne instalacije i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine, te

drugi bitni zahtjevi koje gradevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom.

Odrzavanje elektri¢ne instalacije koja je izvedena ili se izvodi u skladu s prije vaZeéim

propisima mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine o&uvaju tehnicka svojstva elektriéne

instalacije i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i propisima u skladu s kojima je

elektri¢na instalacija izvedena.

OdrZavanje elektri¢ne instalacije podrazumijeva:

e redovite preglede elektri¢ne instalacije u vremenskim razmacima i na nadin odreden
projektom i s uvjetima odrzavanja gradevine,

* izvanredne preglede elektri¢ne instalacije nakon izvanrednog dogadaja ili po zahtjevu
inspekcije,

* izvodenje radova kojima se elekiridna instalacija zadrZava ili vraéa u stanje odredeno
projektom gradevine i propisom u skladu s kojim je elektri¢na instalacija izvedena.

Clanak 78.

UCestalost redovitih pregleda i ispitivanja u svrhu odrZavanja elektri¢ne instalacije provodi se

od strane ovlastene osobe sukladno zahtjevima iz projekta gradevine, ali ne rjede od:

 Cetiri godine za gradevine javne namjene ako posebnim propisima nije odreden drugadiji
rok.

Nacin obavljanja redovitih pregleda i ispitivanja elektriéne instalacije odreduje se projektom

gradevine i odredbama Tehni¢kih propisa za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10) a

ukljuduje najmanje:

e pregled i ispitivanje u koji je ukljuceno utvrdivanje jesu li svi dijelovi elektriéne instalacije u
ispravnom stanju,

* mjerenje radi utvrdivanja je li elektriéna instalacija u cjelini ispunjava zahtjeve odredene
projektom gradevine 3to ukljuluje ispitivanje elektriéne instalacije primjenom norme HRN
HD 60364-6, normama na koje ta norma upuéuje, osim ispitivanja otpora izolacije ako
stanje elektri¢ne instalacije ne ukazuje na potrebu tog ispitivanja, a rezultati pregleda i
ispitivanja te utvrdenog stanja dijelova elektriéne instalacije upisuju se u zapisnik.

Clanak 79.

Pregled i ispitivanje te provjera funkcionalnosti IPR tipkala i uredaja za isklop elektri¢ne
instalacije u slu¢aju hitnosti provodi se od strane ovlastene osobe jednom godisnje.

Pregled i ispitivanje te provjera funkcionalnosti panik rasviete provodi se od strane ovlastene
osobe jednom godisnje.

Clanak 80,

Kod upotrebe elektriénih uredaja, obvezno po zavrietku rada radnici trebaju sve iskljuciti, a
primijeene neispravnosti odnosno kvarove odmah treba prijaviti svom neposrednom
nadredenom. Utestalost provjere radne opreme (strojeva, uredaja i postrojenja) provodi se u
rokovima ne duljim od tri (3) godine.

Mijere zaStite od poZara na sustavu zaStite od djelovanja munje na gradevini

Clanak 81.

Na gradevinama na kojima je izveden sustav zaitite od djelovanja munje, isti mora biti ugraden
1 odrzavan tako da se sprije¢i svaka moguénost nastanka pozara zbog atmosferskog praznjenja.
O sustavu zastite od munje mora postojati tehnitka dokumentacija.
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Clanak 82.

Pregled i ispitivanje sustavu zastite od djelovanja munje tijekom uporabe obavlja ovlastena

osoba o ¢emu se izdaje Zapisnik o vizualnom pregledu sustava zastite od munje i Zapisnik o

ispitivanju i mjerenju sustava zastite od munje. U navedenim zapisnicima ovladteni ispitivaci

navode rokove u kojima je potrebno ponoviti ispitivanja

Iz navedenih Zapisnika mora biti vidljivo da 1i je instalacija ispravna i koje je popravke

potrebno obaviti.

¢ Natin obavljanja redovitih pregleda i ispitivanja sustava za zastitu od djelovanja munje na
gradevini odreduje se projektom gradevine i odredbama Tehnitkog propisa za sustav zastite
od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i 33/10) a uklju¢uje najmanje:

e pregled u koji je uklju¢eno utvrdivanje jesu li svi dijelovi instalacije u ispravnom stanju -
obavlja se svake dvije (2) godine,

e Ispitivanje i mjerenje u koji je ukljudeno utvrdivanje jesu li svi dijelovi instalacije u
ispravnom stanju - obavlja se svake Cetiri (4) godine,

e Rezultati pregleda, ispitivanja i mjerenja te utvrdenog stanja instalacije upisuju se u
zapisnik.

Vatrogasni pristupi
Clanak 83.

Da bi se vatrogasni pristupi u odredenom trenutku mogli koristiti u svrhu kojoj su namijenjeni,
potrebno je:

e da budu vidljivo ozna¢eni oznakama sukladno hrvatskim normama ili pravilima tehnicke
prakse,

e da budu stalno prohodni u svojoj punoj $irini,
e da se sprijeci dolazak drugih vozila.

17. ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 57.

Ako su neke odredbe ovog Pravilnika nedoreéene ili su u suprotnosti u odnosu na odredbe
Zakona i drugih propisa koji reguliraju podrudje zastite od poZara, neposredno ée se
primjenjivati odredbe Zakona i tih propisa.

Tumacenje u provodenju odredbi ovog Pravilnika daje tijelo koje je Pravilnik donijelo.
Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na na¢in i po postupku koji je predviden za njegovo
donosenje.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vaziti Pravilnik o zastiti od poZara Osnovne $kole
Kraljevica, Kraljevica od 31.01.2013. godine.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj plodi
Osnovne $kole Kraljevica, Kraljevica.

Klasa: 003-05/16-01/08
Ur. Broj: 2170-55-07-16-01
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Kraljevica, 22.12.2016.

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj plo¢i Osnovne $kole Kraljevica, Kraljevica dana
22.12.2016. i stupio je na snagu 30.12.2016.
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